
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম াবণী নীট ওয়ার িলঃ
িঠকনা KATHGORA, ZIRABO, ASHULIA, DHAKA-1341
করখানার েকড DHK540
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Cable ends not properly soldered or
crimped  Connection without lug  Messy wire inside  Body & door not earthed  No
clear identification mark on distribution board  Live parts of machine or equipment
exposed

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Ensure well-
dressed cabling with lugs  Encase live machine and/or equipment parts

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

#We already provided first aid box and artificial respiration soon. #We will use
approprite cable sockate.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
14-03-2021 Visit Observation:instruction for first aid found to electrical shock
.Cable ends properly soldered or crimped.Connection with lug. No Messy wire
inside . Body & door earthed . clear identification mark found on distribution
board.No Live parts of machine or equipment exposed

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Cable ends not properly soldered or
crimped  Connection without lug  Messy wire inside  Body & door not earthed  No
clear identification mark on distribution board  Live parts of machine or equipment
exposed

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
 Remove combustible materials from substation.  Ensure accessibility and
ventilation to substation  Provide instructions for first aid and artificial respiration
from exposure to electrical shock.  Provide cover on the cable trench and rubber
mat in front of the panel  Ensure well-dressed cabling with lugs

সুপািরেশর
তথসূ

করখানার
কযম

#We willl provide first aid box and artificial respiration soon #We have already
removed combustible materials from substation room. # We have already provided
adequate cover the cable trench. # We have already adequate ventilation to
substation room.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
14-03-2021 Visit Observation:combustible materials not found from
substation.accessibility and ventilation to substation .Instruction for first aid found
to electrical shock .cover on the cable trench and rubber mat found in front of the
panel .well-dressed cabling found with lugs

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Undressed messy wiring/cables  Cable ends not properly soldered or crimped

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Replace undressed messy wiring/cables  Properly solder cable ends
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

#We have already replaced undressed messy cables. # We have complited cable
soldered properly.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 14-03-2021 Visit Observation: undressed messy wiring/cables not found. Cable
ends properly soldered or crimped



৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম  Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will install Lightning protection system soon.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২২-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 14-03-2021 Visit Observation:Lightning protection system available

৪.২. কযম

কযম 6
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


