
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িমম িনট গােমস িলিমেটড
িঠকনা North Masdair, Ketab Nagar, Fatullah, Narayanganj
করখানার েকড NRY167
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Water ponding was found on roof due to lack of adequate sloping for draining the rain
water. The source of water is rain.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to check and provide adequate slope and proper drainage on roof
slab

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On -19-08-2020- No take any action yet now.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Exposed rebars found on the roof

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Design documents such as Approval drawing, Structural design drawing, soil test
report, floor load plan, machine lay-out plan, material test report are not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and
prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system
taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On -19-08-2020- No take any action yet now.


