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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম বাঁধন ফাশন িলিমেটড
িঠকনা Plot-A-22/23, BSCIC I/A, Kanchpur, Sonargaon, Narayanganj
করখানার েকড NRY040
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Non engineered connection and bracing system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম The connection of tin shed structure needs to be checked by building engineer and
the bracing system is required to ensure the stability of the structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will remove the shed within two months from now.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১৮-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

On 08-10-2020:Found non engineered bracing system main building roof &
knitting shed. 20-01-2021, The factory authority has not take any remedial action
for non engineered connection and bracing system. During inspection we did not
found any kinds of design drawing. CVV2:22-08-2021: The factory authority has
not take any remedial action for non engineered connection and bracing system.
During inspection we did not found any kinds of design drawing.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ An undocumented Non-engineered shed have been found on ground

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any
necessary alterations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 1900-01-20 00:00:00

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Dampness have been observed on masonary wall at different location of the building.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Carry out repairing and remedial actions as directed by the Building Engineer for
these dampness.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 1900-01-20 00:00:00

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Considerable Crack Observed

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Sections of plaster of the wall to be removed to investigate if cracks penetrate into
the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 1900-01-20 00:00:00

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Exposed reinforcement has been found on rooftop.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম For durability and serviceability protective coatinting or rust proof paint on surface
is recommended.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 1900-01-20 00:00:00


