
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িসক াইল ওয়্যার িলঃ
িঠকনা WEST BOKSHA NAGAR, SARULIA, DEMRA, DHAKA-1361.
করখানার েকড DHK541
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Not Provide duplicate earth lead  Door not earthed  No clear identification mark on
distribution board  Not repair broken/loose MCCB/SB/MCB box.  Installed on wooden
box

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
 Provide duplicate earth leads.  Provide earthing to door.  Provide clear
identification mark on distribution board.  Repair broken/loose MCCB/SB/MCB
box.  Install panel on metal board

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Access obstructed/barred 
Connection without lug  Live parts of machine or equipment exposed

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
 Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box  Ensure well-dressed cabling with
lugs  Encase live machine and/or equipment parts

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Electric cables do not pass through insulated conduits  Connections without lug 
Undressed messy wiring/cables  Cable ends not properly soldered or crimped

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Provide service ducts or insulated conduits  Ensure secured connections with lug
 Replace undressed messy wiring/cables  Properly solder cable ends

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব


