
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম হরন টুইিং ইাঃ (াঃ) িলঃ
িঠকনা Plot # 2/A, Road # 3, Section # 7, Mirpur I/A, Dhaka-1216
করখানার েকড DHK248
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Transformer room walls less than 4hr fire resistance  Control Panel/Switch room
/Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer.  Door
having fire resistance rating less than 2hr  No separating wall between Switchgears
and Transformer

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
Transformer room.  Provide firefighting equipment as required by the Guidelines

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide require requirements as per suggestion.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Transformer room walls less than 4hr fire resistance  Control Panel/Switch room
/Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer.  Door
having fire resistance rating less than 2hr  No separating wall between Switchgears
and Transformer

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated
selfclosing swing door for the Transformer room.  Install appropriate detectors

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide require requirements as per suggestion.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No detector and firefighting equipment in the generator room  One point frame
earthing of generator instead of two  No over current or earth fault protection

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide over current and earth fault protection  Provide firefighting equipment.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have provided fire fighting equipments but we will provide proper earthing
system.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

No detector and firefighting equipment in the generator room  One point frame
earthing of generator instead of two  No over current or earth fault protection

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Install appropriate detectors.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide require requirements as per suggestion.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No detector and firefighting equipment in the generator room  One point frame
earthing of generator instead of two  No over current or earth fault protection

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Ensure double earthing of generator frame
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide require requirements as per suggestion.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 2022-07-04 00:00:00

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration  Non-conductor
mat not provided  No detector and firefighting equipment in the generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Ensure earthing of panel body & door with fitted condition.  Provide firefighting
equipment

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have provided fire fighting equipments but we will provide proper earthing
system.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration  Non-conductor
mat not provided  No detector and firefighting equipment in the generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Install appropriate detectors
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide require requirements as per suggestion.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration  Non-conductor
mat not provided  No detector and firefighting equipment in the generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical
shock.  Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We are working for completed this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ No instruction for first aid to electrical shock  Door not earthed

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Provide earthing to door.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We are working for completed this issue.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 2022-07-04 00:00:00

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No instruction for first aid to electrical shock  Door not earthed

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We are working for completed this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 2022-07-04 00:00:00

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide require requirements as per suggestion.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ১৫-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00


