
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম রণ োটস িনট ওয়্যার িলঃ
িঠকনা B-388, BSCIC Shasaongaon, Fatulla, Narayanganj
করখানার েকড NRY215
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Cursory calculations indicate high punching shear stress in suspended slabs.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data. Cores to be taken from 4 different areas of slab at different level.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will talk with building owner and after that we will assign a consulting firm

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
CVV1: 17-Sep-2020: Cores cutting have not been observed to be taken from 4
different areas of slab at different level. CVV2: 29-Aug-2021 Evidence of core
cutting has not been found.

১.২. কযম

কযম Results of flat slab review to be input to Loading Plan. Continue to implement load
management plan.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Do

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ০৭-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 17-Sep-2020: Not found any load management plan during inspection
CVV2: 29-Aug-2021 The factory authority has not maintain proper floor load plan.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope
in the roof. Source of water ponding is rain water

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Proper slope should be maintained on roof top.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have provided proper slopping to drain out water.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 17-Sep-2020 Have provided proper slopping to drain out water.

২.২. কযম

কযম
Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be
maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is
recommended.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Do

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ০৭-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
Not found any action to take during inspection about waterproofing material is
applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability,
waterproofing on the roof slab. CVV2: 29-Aug-2021 No corrective action plan has
been taken yet to repair those maintainance work.

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During document review, structural drawing, floor load plan, soil test report and
material test reports have not been found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Structural engineer to prepare full set of structural drawing and prepare/update
calculations showing the structural adequacy of the floor system.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will talk with building owner and after that we will assign a consulting firm

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৭-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
CVV1: 17-Sep-2020 During Inspection, structural drawing, floor load plan, soil test
report and material test reports have not been found. CVV2: 29-Aug-2021
Structural drawing, floor load plan, soil test report and material test reports has
not been found at Factory.


