
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম নীট মান িল:
িঠকনা Plot No-B 382-384, Bscic Hosiery I/A, Shasongoan
করখানার েকড NRY139
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderate over stress has been found in edge column.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Factory Engineer to review design loads and column stresses in the areas identified
above. Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or
existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4
non-critical columns.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the inspection undocumented stories have been found from 9th floor (covered
50% of 9th floor area) to 12th floor. According to structural design drawing the building
was designed for nine storied.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete
as-built documentation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ During the inspection dampness has been found on the wall due to seepage of water.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
other sources.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Full set of approval drawing, architectural drawing, material test report and floor load
plan were not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Structural engineer to prepare full set of approval plan and floor load plan showing
the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design
imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


