
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িনট েরইন (াঃ) িলঃ
িঠকনা 55/1-1, S.M Maleh Road,Mridha Tower, Tanbazar, Narayanganj
করখানার েকড NRY142
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Over stress has been found in corner column

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 18.11.2020-Factory authority engaged a consultant name Safety Consutant BD who
are currently working on finalizing the DEA. 04-02-2021 ,The factory has not update
about DEA,core test & floor load plan. During inspection no design drawing found at
factory.

১.২. কযম

কযম Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength
data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১.৩. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving
consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The building was approved as 09 storied RCC building by RAJUK except basement.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building engineer to verify and produce calculations that columns and basement
level slab has sufficient capacity to support additional construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 18.11.2020-The building was approved as 09 storied RCC building by RAJUK
except basement found approval copy on site but they did not take any action yet
for basement. 04-02-2021, The factory has not take any action to remedial CAP.

২.২. কযম

কযম Building engineer to produce accurate and complete asbuilt documentation
soonest.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Full set of structural drawing, floor load plan and material test report are not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and
prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system
taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 18.11.2020-Factory authority engaged a consultant name Safety Consutant BD
who are currently working on finalizing the DEA. No design & drawing has been
found during inspection. 04-02-2021 , The factory has not produce proper
structural design drawing.


