
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম াফরন নীট ওয়ারস িলঃ
িঠকনা Kashimpur,baranda, Mollabari Mosque,Gazipur .
করখানার েকড GZP296
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Corrosion was observed on steel pipe, which is in contact with ground floor level.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Protective coating should be applied on the steel pipe, to protect them from
corrosion.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব [Remarks from DIFE about the process]

১.২. কযম

কযম Continue to monitor for corrosion on an on-going basis.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Sufficient cross (wire) bracing were not found in roof system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building engineer to confirm requirement for cross bracing in roof.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম Fix cross bracing if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Documents such as Structural drawing, Approval drawing, Soil test report, floor load
plan, Material strength test report are not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete
as-built documents.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


