
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম সালমান িনট কোিজট
িঠকনা Lamapara, Kutubpur, Fatullah, Narayanganj
করখানার েকড NRY243
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderately high column stress found at corner column-01

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified
above.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব Design report and FEM have not been found to verify the column stress

১.২. কযম

কযম Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Concrete core test report has been found during inspection.

১.৩. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব No load plan is found.



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Existing column and beam size do not match with structural drawing. Column size
found 15”x15” instead of 16”x16” and 10”x12” & 10”x15” instead of 12”x15” shown in
drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Update calculations showing the structural adequacy of the building structure
taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব Column size (C3) have been found 10"x12" instead of 10"x15" at east side.

২.২. কযম

কযম Building Engineer to survey as constructed building and prepare as build layout
accordingly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব As build drawing have found mismatch with as build geometry. Dimension,
elevation, toilet build up and partition walls have found missing.


