
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম সান নীট ওয়ার
িঠকনা Chanmari, Fatullah, Narayanganj
করখানার েকড NRY263
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified
above.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data for A6 & B1.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for
approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will
be required to make a number of checks on the structural design as described in
the following recommendation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Lateral Stability System Not Apparent

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Building Engineer needs to check existing flat slab system. Lateral system is
required to ensure stability of the structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব


