
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইসলাম গােমস িলঃ (েটটইল িডিভশন)
িঠকনা Zarun, Konabari, Gazipur
করখানার েকড GZP161
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ০৭-১২-২০২২
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Electrical cables do not run through separate Service ducts  Not sealed with
noncombustible material at each floor level for electrical services duct  Openings not
protected by enclosures of required fire resistance rating

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
 Provide service duct for electrical cables  Ensure prevention of fire and smoke
propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the
openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor
separations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২৪-০১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No separate room for the transformer  No illumination in transformer room  Silica
gel is in poor condition.  Lint/dirt in transformer room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Provide a separate room for transformer as per the guidelines.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Work process is ongoing

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২৪-০১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Combustible/junk materials inside generator room  No earth fault protection
provided  lint/dirt in generator room  No detector in generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Provide earth fault protection
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Work process is ongoing

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০৪-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

৩.২. কযম

কযম Install appropriate detectors
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Work process is ongoing

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ২৪-০১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 MDB/DB/SDB body and door not earthed  No or empty earth bar/neutral bar 
Improper wiring/cabling on the floor

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম  Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.  Provide earthing to
body and door of MDB/DB/SDB.  Provide duplicate earth leads for MDB.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Work process is ongoing

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০৪-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম  Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২৪-০১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.


