
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম া নীট ওয়ার ইাঃ িলঃ
িঠকনা Indrapur Road, Bhabanipur, Mirzapur, Gazipur
করখানার েকড GZP350
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-1st floor at building-1 Minimum width of aisle size is 0.78 meter, which do not
fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব
On 23 May 2021: Aisles are found more than 0.9 meter in all floors. But aisles on
ground floor of yarn store uis found obstructed with multiple degree. Also ailes of
other production floors are found temporarily obstructed.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-All doors on egress route Doors in the egress route are collapsible security
gate type doors in the direction of the travel.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: All doors of exit route are found comforting to guidelines.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-All doors on egress route The exit doors in the egress route are found with
locking arrangement of collapsible security gate type doors in the direction of the travel
and there is chance that doors may blocked due to any obstruction in opening/closing

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: No Locking arrangements found on any doors at egress.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-All staircase at building-1. Handrail is not provided on both side of the
staircase, only one side is provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
the nose of stair to the top of the handrail.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Both side Handrails are provided in all stairs of the factory.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Store room at south side building-1. Large storage area is available at ground
floor in factory building-1 without fire rated walls and door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5
hrs fire rated door for storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
On 23 May 2021: Factory don’t have seperated "Fire Sewparation Drawing" they
have shown the seperation in detection drawing from Non-DIFE Listed
Firm(ACCORD) . Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's
letterhead.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Store room at south side building-1. Large storage area is available at ground
floor in factory building-1 without fire rated walls and door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for
storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Factory have transferred the fabric godown to a different
construction outside the factory premises.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-At all floors. Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Emergency light back up is satisfactory for all production floors
with minor mantainance suggested.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-At all staircase. Evacuation stairways are not provided emergency lighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up
supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব On 23 May 2021: Emergency light back up is missing at some points of the stair.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type
smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm
and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
On 23 May 2021: Factory have Detection drawing from Non-DIFE Listed
Firm(ACCORD) . Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's
letterhead.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type
smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm
and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Factory have installed sprinkler system and automatic alarm
system intrigrated with it.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-All floors. Sufficient number detectors are not provided in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Factory have installed sprinkler system and automatic alarm
system intrigrated with it.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Factory has not provision of periodic checking of fire alarm, call point & detection
system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Register for alarm and notification checking system is found
satisfactory.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Total, 23 nos. CO2 type and 29 nos. ABC type of extinguishers were provided &
properly tagged, which were adequate for all floors but all fire extinguishers were
refilling date expired which is not fulfill the requirement of RMG guideline.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Refill the fire extinguisher and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Adequate numbers of fire extinguisgers of suitable type is found
at the premises.

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
On 23 May 2021: Factory have Fire Protection drawing from Non-DIFE Listed
Firm(ACCORD) . Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's
letterhead.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Dedicated fire pump with automatic changeover system is found
installed.

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The factory has not water tank at over head and under ground, So The water throw of
jet was not observed. Which do not meet the minimum requirement of RMG guideline.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Factory have adaquate pressure in the discharge head of fire
pump.

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Factory has not any water tank at overhead and under ground.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
firefighting operation as per RMG guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
On 23 May 2021: Factory have Fire Protection drawing from Non-DIFE Listed
Firm(ACCORD) . Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's
letterhead.

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Factory has not any water tank at overhead and under ground.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Factory has dedicated underground reservior with adequate
capacity.

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The factory has not backup power supply for alarm call point, alarm & detection
system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: IPS based power backup system is found at the factory.

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator Room at ground floor. Visual alarm system was not available at
generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Visual alarm and notification system is found installed at the
utility room.

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Invalid fire License was available at the factory(valid till 30th june-13) and without
mention area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম Obtain fire license with mention covered area from issuing authority
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Valid fire liscence with full coverage is found during visit.

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ The factory building approval document was not available on date of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম Obtain building approval from issuing authority
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Building approval documents are found during visit.

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The factory has 1no's. 6.2 ton gas boiler without license.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Factory have proper boiler with boiler liscence.

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ The factory has not boiler operator license.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Boiler operators are liscenced from appropriate authorities.

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Factory had not conducted fire drill regular basis.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as
detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 23 May 2021: Fire drill documents are found appropriately registered and
conducted,


