
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইউিনমাস োটস ওয়ার িলঃ
িঠকনা Anika Industrial Garden, Baghbari, Kashimpur, Gazipur
করখানার েকড GZP354
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Load intensity

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Other than the ground floor, the intensity of loading due to storage of finished
goods in carton boxes, finishing material, fabrics and accessories shall not exceed
60 psf (2.87 kN/m2).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম A load plan of the building shall be prepared and submitted for vetting immediately
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Distress in Primary Structural Element

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
The owner/users of the building should be vigilant about development of any
distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and
slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the
remedial measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vertical & Horizontal Extension

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
In case of future expansion (vertically or laterally) and further loading on the
existing floors of the building, proper permission shall be necessary from
appropriate authority supported by Detailed Engineering Assessment (DEA).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


