
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইউিনিট েসােয়টর িলঃ
িঠকনা Ambag, Konabari, Gazipur
করখানার েকড GZP356
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderately stressed column

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in all columns.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১৬-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব Factory management submitted their revised DEA report to DIFE on 25-10-2020.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderately stressed column

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data for D4 column or 100mm dia. cores from 4 columns.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১৬-১১-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderately stressed column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৫-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Unapproved Floors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Unapproved floors need to be checked by building engineer and as built
architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval
from appropriate authority.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৫-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Honeycomb at structural members

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Beams need to be checked by building engineer for honeycomb appearance.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৫-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Exposed reinforcement

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Exposed reinforcement need to be covered by lean graded concrete as directed by
building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৫-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব Not found any coating.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Non engineered connection and bracing system

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
The connections of steel structure and requirement of cross bracing needs to be
checked by building engineer. The bracing system is required to ensure the
stability of the structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No action has been taken but factory has agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৫-০৪-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব Factory management submitted their revised DEA report to DIFE on 03-03-2020.


