
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ওেয়ব েটটইল িমলস্
িঠকনা Bhagirathpur, Madhabdi, Narsingdi
করখানার েকড NRS010
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Non-engineered shed observed at 1st floor roof top.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure above the
dining area and stairs to ensure that it is designed to resist code specified live and
wind loads.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 05-August-2021 During inspection the factory authority has no document.
The building engineer has not review the adquacy of the steel roof structure.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Full set of Structural design drawing, as built drawing, as built machine layout plan,
test reports of construction materials have not been found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions,
levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
CVV1: 05-August-2021 As-built architectural drawing, structural drawing, load
plan has been not found on site whereas DEA report not prepared yet. During
inspection not found any materials test report.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Dampness on partition wall due to water ingress has been observed at 1th floor roof.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Under guidance of a qualified engineer, provide proper slope and use water proof
coating on roof surface in order to avoid water accumulation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 05-August-2021 No corrective action plan has been taken yet to repair
those maintainance work.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Severe cracks on brick wall has been observed multiple places at ground floor, ,
waiting room at 1st floor etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Engage a qualified structural Engineer to investigate the type and extent of the
different type of cracks that appeared on the building and submit the crack
investigation report. Take prpoer remediation according to the investigation report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 05-August-2021 No correcective action plan has been taken to repair those
cracks.No crack investigation report has been found on site.


