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কাপ পযেবেণর তথ
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কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Water ponding has been observed on the roof of the building. Water ponding occur due
to lack of proper drainage. The source of water is rainfall and water used in
construction works. There is slight dampness on wall of the third floor due to water
ponding.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
provide adequate drainage.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

১.২. কযম

কযম A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting
the identified issues.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Exposed rebar have been observed during visual inspection. Rebar of columns are
corroded due to expose to weather for a long time.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 2022-07-04 00:00:00

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Hair cracks are observed in columns and beams of the factory building

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Engage a qualified structural engineer to check the cracks of primary structural
elements and remediate soon

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00


