
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইউিনয়ন িনিটং এ ডইং িলঃ
িঠকনা 42 & 44, Baro Rangamatia, Zirabo, Savar, Dhaka
করখানার েকড DHK617
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Lacks of horizontal Bracings have been found in the no engineered roof shed. Also
there is no proper connectio between the RCC columns and roof trusses.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of
the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Engineer will verify the lateral stability of the shed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ২৩-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 28.09.2020: Factory was not co-operative. So we could not able to conduct CAP
varification visit.


