
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম লুেমন েটটইল িমলস িলঃ

িঠকনা Alam Tower, Holding No-92, Block-B, Tek- Nagapara, Mymensing Road,
Chandona, Gazipur

করখানার েকড GZP206
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Punching stress level of flat slabs without drop panels

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Building engineer to review design, loads and slab punching shear stresses at flat
slabs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৪-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Design, loads and slab punching shear stresses at flat slabs have
not been reviewed yet.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Punching stress level of flat slabs without drop panels

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৪-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব ON 22/05/2017: No steps were taken to verify insitu concrete stresses.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Punching stress level of flat slabs without drop panels

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Building Engineer to create controlled loading plans for all floors
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৪-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব ON 22/05/2017: No load plans has been prepared yet.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Punching stress level of flat slabs without drop panels

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Continue to implement load plan.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৯-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Load plan has not been prepared yet. However, loads were found
below 2.0 kPa on all floors.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Management of storage loads

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Building Engineer to create controlled loading plans for all floors designated for
storage.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৪-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Load plan has not been prepared yet. However, loads were found
below 2.0 kPa on all floors.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Management of storage loads

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Continue to implement load plan.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৯-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Load plan has not been prepared yet. However, loads were found
below 2.0 kPa on all floors.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Hairline cracking in slabs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Monitor cracks on slab. Conduct regular inspection of cracks. Investigate if cracks
are only in the plaster.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৯-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Factory has not yet investigate whether the cracks are only in the
plaster.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Hairline cracking in slabs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
If cracks grow larger, remove all items above the slab and close working areas
below the affected areas . Engage an engineer to investigate, repair and
strengthen the slab.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৯-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Factory has not yet investigate whether the cracks are only in the
plaster. Factory shall maintain an effective crack monitoring procedure.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Differences between structural drawings permit drawings and as-built condition of the
building

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete
as-built documentation soonest.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২১-০৪-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব ON 22/05/2017: As built structural drawing has not been produced yet.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Exposed rebar from columns at roof level

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Provide corrosion protection before commencing further construction.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম In Progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৯-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব ON 22/05/2017: Rebar was found exposed at roof level. Factory must provide
corrosion protection before commencing further construction.


