
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এম েক েসােয়টর িলঃ
িঠকনা Dakhin Salna, Joydebpur, Gazipur
করখানার েকড GZP209
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy  No
detector and extinguisher in generator room  One point frame earthing of generator
instead of two

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
for the Generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
10-09-2020(CVV-1):  The generator room is not properly segregated from the
rest of the occupancy  No detector and extinguisher in generator room  One
point frame earthing of generator instead of two

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy  No
detector and extinguisher in generator room  One point frame earthing of generator
instead of two

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Install appropriate detectors and extinguishers.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
10-09-2020(CVV-1):  The generator room is not properly segregated from the
rest of the occupancy  No detector and extinguisher in generator room  One
point frame earthing of generator instead of two


