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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এম এম ফাশনস এ কোিজট িলঃ

িঠকনা 1180, Shahid Siddique Road, Khailkur, National University, Board Bazar,
Gazipur

করখানার েকড GZP211
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Authority should arrange approved load plan for displaying separately at each floor
wall and shall adhere to it.

সুপািরেশর
তথসূ

করখানার
কযম

Factory has conducted DEA as recommendation of ACCORD by their consultant
named "Bureau Veritas (Bangladesh) Private Limited". Load plan has been
prepared as part of DEA. Load plan will be implemented to each floor once get
approval from ACCORD.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Loading Intensity

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Loading intensity should be strictlym maintained within 30 psf(2.0 kn/m2) at any
location of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

Load plan has been prepared as part of DEA. Load plan will be implemented to
each floor once get approval from ACCORD.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Lateral capacity of column & foundation beraing capacity.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Although the building column check for vertical loads marginally safe,lateral load
capacity and foundation bearing capacity should be investigated as soon as
possible.

সুপািরেশর
তথসূ

করখানার
কযম

Lateral capacity of column & foundation beraing capacity have been checked
during DEA and will be implemented the recommendation of DEA once get
approval from ACCORD.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Distress

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
owners/factory users should obseve the development of any distress particularly
in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail
assessment and adoption of remedial measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No crack or structural distress have been developed after the assessment.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Extension

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম No horizontal & vertical extention have been taken place.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Modification of structure

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম No modification of structural configuration or further construction is to be carried
out without detail analysis.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

No modification of structural configuration or further construction has been carried
out before DEA.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ DEA

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Detailed Engineering Assessment have to do against safety of lateral loads.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

Factory has conducted DEA as recommendation of ACCORD by their consultant
named "Bureau Veritas (Bangladesh) Private Limited".

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ As built drawing

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Authority should prepare a as built drawing as there is discrepancy between
existing drawing & existing constructed structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম As-built drawing has been prepared as part of DEA.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


