
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম মাসেক ইাঃ িলঃ (কোিজট নীট গােমস)
িঠকনা 221-223, Khartail, Sataish Road, Tongi, Gazipur
করখানার েকড GZP217
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating  Electrical
cables do not run through separate Service ducts  Not sealed with noncombustible
material at each floor level for electrical service duct.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
 Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by
providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and
ducts at floor separations.  Provide service duct for electrical cables.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

18..03.2021 cvv-1: A.) No openings found unprotected by means of fire resistance.
B.)Cables went through service shaft in the undergound and with the riser. C.) No
combustible materials found in the service duct. On 24-August-2021 (CVV2): i)
No openings found unprotected by means of fire resistance. ii)Cables went
through service shaft in the undergound and with the riser. iii) No combustible
materials found in the service duct.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  No SLD on distribution panel  Non-conductive mat not provided/ insufficient

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Provide relevant SLD on distribution panel
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
18.03.2021 cvv-1: A.) Relevant SLD is present at every panel. B.) Proper graded
rubber mats are present under every panel. On 24-August-2021 (CVV2): i)
Relevant SLD is present at every panel. ii) Proper graded rubber mats are present
under every panel.

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB  MDB installed on the wooden
board  MDB/DB/SDB door not earthed  Loose or broken box/socket  MDB does not
have duplícate earth leads

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
 Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD  Install
MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.  Provide earthing to door of
MDB/DB/SDB.  Repair broken socket  Provide duplicate earth leads for MDB.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

18.03.2021 cvv 1: A.) Every MDB/DB/SDB is presented with as built SLD. B.) No
wooden board found under MDB. c.)MDB/DB door is earthed properly. D.) No
loose box/socket found. E.)Every panel including MDB has duplicate earth lead.
On 24-August-2021 (CVV2): i) Every MDB/DB/SDB is presented with as built
SLD. ii) No wooden board found under MDB. iii)MDB/DB door is earthed properly.
iv) No loose box/socket found. v)Every panel including MDB has duplicate earth
lead.

৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Undressed messy wiring/cables

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম  Ensure secured connections with lug  Replace undressed messy wiring/cables
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
18.03.2021 cvv-1: a.) They have used proper cable channel inside operation floor
and also used good cable laying technique in the generator and sub room. On 24-
August-2021 (CVV2): Undressed messy wiring/cables were not found



৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম  Provide appropriate lightning protection system.  Take necessary measures for
identifiable Earthing pits

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and work is on going.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
18.03.2021 cvv-1: A.) Lightning protection system is installed on the shed top as
per ACCORD reviewed design. On 24-August-2021 (CVV2): LPS was installed
according to Accord design drawing.


