
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম মাসকম কেািজট িলিমেটড
িঠকনা Surabari, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh
করখানার েকড GZP220
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- All doors on exit route The exit doors in the egress route are sliding/rolling
doors and do not open in the direction of the travel.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Weeks

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-All doors on exit route The egress route exit doors were sliding/rolling type
and there was chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Weeks

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Boiler Room A Boiler room is located adjacent to knitting section without
proper fire separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at boiler room which is located at the adjacent to knitting
section.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Weeks

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Boiler Room A Boiler room is located adjacent to knitting section without
proper fire separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at
boiler room, which located at the adjacent to knitting section.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Months

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-All building The factory has not implemented automatic detection system,
only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation
sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of
occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and the work is on progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Weeks

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-All building The factory has not implemented automatic detection system,
only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation
sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of
occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and the work is on progress

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Months

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-All production floor 32 nos stand alone Detectors were provided in the factory
which are not sufficent with respect to area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Weeks

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The factory had no document provision of periodic checking of alarm call point, alarm
& detection system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 1-2 Weeks

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The factory had no document provision of periodic checking of fire pump or hydrant
system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 1-2 Weeks

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
properly tagged.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 1-2 Weeks

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ No back-up power for alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken and they have complete this issue

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 6 Weeks


