
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িম এ্যাপােরল িলঃ ঝরনা কমে

িঠকনা Jharna Complex, Holding-108, Soydana, Sharifpur Maleker Bari, Board Bazar,
Gazipur,

করখানার েকড GZP231
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Water ponding has been found. Source of water is rain water and others (Joints of
water pipe).Water stagnated because of improper sloping of roof.Dampness has been
found on ceiling and wall due to water intrusion and water ponding in the roof area

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer Should to check and make the proper slope of roof and needs to
perfect fixing of water pipe joints

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have taken action accordingly.We have make a slope properly and we have
completed accordingly.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব Dampness has been observed on wall and celling on different location.Water
ponding has been seen also. 17 th August 2021:Water ponding found on site.

১.২. কযম

কযম A qualified engineer should be involved for maintenance by correcting the
identified issues for dampness.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have completed accordingly with disscuss to concern engineer

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Floor load plan, Material test report and Architectural drawing have not been found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Prepare controlled loading plans for all floors designating where storage can be
placed and cannot be placed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will take action accordingly and we will complete

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০৫-০৯-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Core cutting have been seen on different location but report not found. 17 th
August 2021:Floor load plan ,Material test report and all drawing found onsite.


