
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েনটওয়াক এ্যাপােরলস িলঃ
িঠকনা 228/3 Shahid Rawshon Sarak Chandana, Gazipur-1702
করখানার েকড GZP247
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Conductivity and record of fire drill

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Fire drill needs to be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety
Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the
inspection of fire brigade whenever called for.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already compelected record of fire drill as per NTPA Guideline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 04-05-2021: Fire drill was available but due to corona pandemic they stop
their regular drill

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Testing and record of fire-fighting equipment

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম All the firefighting equipment’s need to test with proper documents.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have already compelected Testing and record of fire-fighting equipment as per
NTPA Guideline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 04-05-2021: They have completed the work

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Visibility and uniformity of exit signs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than
one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where
necessary supplemented by directional signs.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already installed Exit sign as per NTPA guide line.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 04-05-2021: Exit signs were properly visible

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing
means of escape with proper dimension.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have As Built Drawing with machine layout and escape route according to NTPA
guideline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 04-05-2021: As Built Drawing with machine layout and escape route was
available

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker
of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have certificate about safety training, from Fire service and civil defense
authority.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব On 04-05-2021: Training was performed but amount was below our requirement

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Handrail on both sides of stairways

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We have already provided handrail on both sides of stairways as per NTPA guide
line

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 04-05-2021: Handrail was available on both side

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of Intermediate handrail

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Factory needs to provide intermediate handrail in the staircase-1.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will provide Intermediate handrail on required staircase as per suggested
guideline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১১-১২-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 04-05-2021: Intermediate handrail was not available

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
floors, exits & stairs.(Escape route).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have installed emergency light as per NTPA guide line

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব On 04-05-2021: Emergency light was adequate but in some place it was missing

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Fire department pre-plan Has available according to NTPA guide line.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব On 04-05-2021: Fire department pre plan was submitted for authorization

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Protection and arrangement of vertical shaft (including lift core)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Factory needs protect the lift with 2 hours rated enclosure & 1hour rated auto
closing fire door.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provided required rated wall in the recommended areas as per guige line.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২৯-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব On 04-05-2021: Without lift core all shaft found separated from production floor


