
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েপলুিসড েটটইল িল:
িঠকনা Master Bari Bazar, Gillar Challa, Sreepur, Gazipur .
করখানার েকড GZP265
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ There were not sufficient vertical bracing between steel columns.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Design should be checked by the Building Engineer to confirm that it includes an
appropriate lateral stability system and, if required, the steel frame should be
upgraded to support code vertical and wind loads

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব During inspection design report was not found on site.Not found vertical bracing
between steel columns.

১.২. কযম

কযম Install vertical bracings if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব During inspection design report was not found on site.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Dampness has been found on wall. Cause of dampness is leakage of water pipe and
rain water.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
other sources.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
Dampness and crack have been found on outside of the pheriphery wall in different
location of main factory PEB shed and outside and interior masonary wall of Rcc
two storied office building.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Full set of approval plan, structural drawing and machine layout plan are not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions,
levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
During inspection approval plan, as built architectural drawing, as built structural
drawing, as built machine layout plan and DEA report were not found on site for
main factory PEB shed, non-engineered ancillary generator shed and two storied
Rcc office building.


