
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এফ আর িস নীট কোিজট িলঃ
িঠকনা Moghol Complex (2nd Floor), Vogra, National University, Gazipur
করখানার েকড GZP129
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

An undocumented Pre-engineered shed was vertically extended over 5th floor roof
covering 70% floor area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any
necessary alterations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব [Remarks from DIFE about the process]

১.২. কযম

কযম Engage qualified Engineer to provide full set of documentation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Water ponding has been found in the roof top. The causes are rain water and leakage
of pipes.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Building engineer should investigate the roof slab drainage system and leakage of
pipes. Leakage pipes should be repaired and proper slope should be mentained on
the rooftop.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Machine layout plan, floor load plan, and material test report are not available. Existing
size of all columns size do not match the sizes shown in structural drawing. All columns
size in drawing mension under size which C1 and C2=18”X18” on field and (12”x17”),
(12”x20”) in drawing. C3 and C4=20”X20”” on field and (15”x20”), (15”x23”) in
drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Update calculations showing the structural adequacy of the building structure
taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩.২. কযম

কযম Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions,
levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


