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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম আইিরস িডজাইন িল.
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করখানার েকড GZP158
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মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Office room. - Electrical Single Line Diagram was not available but the
factory maintenance person had enough knowledge about overall electrical system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 09-03-2021(CVV-1): Electrical Single Line Diagram is available at site.the factory
maintenance person have enough knowledge about overall electrical system.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Office room '- Updated ‘As built Electrical Layout Drawings’ wasn't available
in the factory and the factory maintenance person doesn’t have enough knowledge
about electrical layout drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
09-03-2021(CVV-1): As built Electrical Layout Drawing is available in the factory
and the factory maintenance person have enough knowledge about electrical
layout drawing.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-All panels -Electrical Graded Electrical Rubber mats was not provided in front
of all distribution boards.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide graded rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব 09-03-2021(CVV-1): Rubber mats are found in front of distribution boards.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Substation and Generator room -Fire protection were not provided (Heat
detector and smoke detector) in Generator rooms.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Install smoke detection in the generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা

মব 09-03-2021(CVV-1): Fire protection are provided (Heat detector and smoke
detector) in Generator room were found.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-All panels -Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not
available on every distribution boards.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব 09-03-2021(CVV-1): List and diagram, and cables identifications are found.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-LT Panel at Substation -Earthing was not provided to all distribution board for
its body & door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to DBs. Ensure that all electrical
panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 09-03-2021(CVV-1): Distribution boards (including panel doors) are earthed
properly.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Building roof top - Lightning protection was not provided

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
strike and acceptable risk levels at roof top of building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 09-03-2021(CVV-1): Lightning protection system is installed on the building.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Office room - The factory did not conduct planned periodical inspections and
testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর চলেছ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 09-03-2021(CVV-1): Testing and inspection of insulation and earth resistance
are done.


