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১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vertical cracks in beam

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Vertical cracks were found in some o f the 1st floor beams. Cracks should be
repaired and monitored. A competent engineering consulting firm should be
engaged for this work.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vertical cracks in beam

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Detail Engineering Assessment (DEA) is required to be commenced and
completed with in six months.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ As build design drawing

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the
different structural elements of the building. Because of actual layout differs
slightly with the supplied drawing. Two columns were found as cicular shaped in
the place of square shape as mentioned in the drawing.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 24-04-2022 (CCVV): Few mismatch found on Architectural drawing. Lift core
void has been filled up with concrete slab.

 সংযুসমূহ (২) 

    

৪. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ Dampness on roof

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Dampness of the roof should be taken care of.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Floor load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three
weeks for approval.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Distress in primary structural elements

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
The owner or user of the building should be vigiland about development of any
distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks
appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial
measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Horizontal and vertical extension

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A
through structural adequacy check will also be needed in future for vertical
extension of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


