
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম কােপলা নীট িল;
িঠকনা 279, SOUTH BAIPAIL, GAZIR CHAT, ASULIA, SAVAR, DHAKA
করখানার েকড DHK123
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Combustible materials inside generator room.  One point frame earthing of
generator instead of two

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Remove Combustible materials from generator room.  Ensure double earthing of
generator frame

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Door not earthed

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide earthing to door.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No instruction for first aid to electrical shock.  Connection without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Ensure well-
dressed cabling with lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide service ducts or insulated conduits
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


