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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম কাব ইারাশনাল োডস েকািন িলঃ
িঠকনা , 0,( Ashulia, Dhaka, Dhaka )
করখানার েকড PDHK025
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Unsupported Brick (High Risk)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Provide lintel to support the unsupported bricks or remove the upper part of the
door opening to avoid falling risk.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lateral Stability System

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached
Scope. • Production Shed

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Lateral Stability System

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Detail Engineering Assessment to be completed. • Production Shed
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for
approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will
be required to make a number of checks on the as-built construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process
building engineer will be required to make a number of checks on the as-built
construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Slender Columns

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম The slender columns need to be checked by the building engineer, and take action
to reduce the slenderness.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Non-engineered Connection

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম The non-engineered connections need to be checked by the building engineer,
and provide properly designed welding joint with connection plate.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


