
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম শরীফ েি িলঃ
িঠকনা Plot-A-57, BSCIC I/E, FIDC Road, Kalurghat, Chattogram
করখানার েকড CHT166
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Noticeable crack has been found in the beam of ground floor. The width of crack is 3-5 mm.
The cause of crack is dampness and poor concreting. As a result, corrosion of rebar in beam
and spalling of concrete have been occurred.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the building
structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be
carried out?]

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 30/09/2020: The cracks has been repaired by anyway.No noticeable crack has been
found.

১.২. কযম

কযম Building Engineer to review further if cracks are found to penetrate into building structure.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 30/09/2020: The cracks has been removed by anyway.No noticeable crack has been
found.

১.৩. কযম

কযম Continue to monitor for cracking on an on-going basis.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 30/09/2020: The cracks has been removed by anyway.No noticeable crack has been
found.



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Approval plan, full set of as built structural drawing, soil test report are not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions,
levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 30/09/2020: Did not meake agreement with consultant yet.


