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কাপ পযেবেণর তথ
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কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অা মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

There were not enough an adequate & effective ventilation system provided with and
comfortable temperature maintained as per provision.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Must be needed opposite direction window or install exhaust fan. Must be needed
visible thermometer to measure temperature & maintain comfortable temperature.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

In first floor (loom section) dust were being produced but exhaust fans or duct system
were not sufficient

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ There were no explosion-proof lights are not found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Proof light must be used where there are chemical in the store room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


