
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িডউেরবল াক িলঃ

িঠকনা Shekahar Bajar, Shantahar Road, Kahaloo, Bogura, 1125,( Kahaloo, Bogura,
Rajshahi )

করখানার েকড PBGR009
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অা মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Ventilation system was not satisfactory in warehouse1 & warehouse2. Opposite
direction exhaust fans were not installed. Ventilation system was satisfactory at top
floor of the both building. In door assemble unit (different shed) ventilation system
was satisfactory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Must be needed opposite direction window or install exhaust fan. Must be needed
visible thermometer to measure temperature & maintain comfortable temperature.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Dust particles were visible at all the floors of the both warehouse but sufficient
ventilation system was not installed to remove it.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Diesel was found beside generator room but MSDS was not visible.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম MSDS of corresponding chemicals must be displayed in a manner that is
understandable to the workers at places they are stored or being used.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Masks & gloves were provided to the workers but utilization was not ensured.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Appropriate PPEs should be provided & the usage of PPEs should be ensured.
Register of providing PPEs should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ No training records on workplace risks & hazards were found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper
training & guidelines

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Container of diesel was not labeled properly.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Proper labeling with appropriate pictogram on containers must be ensured.
Labeling should be understandable to the workers

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Explosion proof light was not found where diesel was stored.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Explosion proof light must be provide where diesel is stored.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No list of hazardous substances was found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম A list of hazards shall be made & updated.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ No instruction was found in the generator room & door assemble shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
instructions & appropriate signboards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


