
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েভজ এপােরলস িলিমেটড
িঠকনা 15, Senpara Parabata, Road # 1, Section # 6
করখানার েকড DHK623
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Poor illumination in transformer room  Inadequate cross ventilation for the transformer
room

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Access to substation not easy  Ventilation and illumination of substation is poor 
Separating wall not extended up to the ceiling  No clear identification mark on
distribution panel  No instruction for first aid to electrical shock and artificial
respiration  Non-conductor mat not provided  Electric cables do not pass through
service shaft or insulated conduits  Burning sign inside panel  Loose cabling or
connection without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

Provide easy access to the substation  Produce design drawings to demonstrate
the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire
rated self-closing swing door for the Substation room.  Ensure earthing of panel
body & door with fitted condition.  Provide clear identification mark on distribution
panel.  Identify cause of burning inside panel and take remedial measures

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Access to substation not easy  Ventilation and illumination of substation is poor 
Separating wall not extended up to the ceiling  No clear identification mark on
distribution panel  No instruction for first aid to electrical shock and artificial
respiration  Non-conductor mat not provided  Electric cables do not pass through
service shaft or insulated conduits  Burning sign inside panel  Loose cabling or
connection without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Remove combustible materials from substation.  Ensure accessibility and
ventilation to substation  Provide instructions for first aid and artificial respiration
from exposure to electrical shock.  Provide cover on the cable trench and rubber
mat in front of the panel  Ensure well-dressed cabling with lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No instruction for first aid to electrical shock  Access obstructed/barred  Cable ends
not properly soldered or crimped  Connection without lug  Body & door not earthed 
No clear identification mark on distribution board  Live parts of machine or equipment
exposed

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide earthing to body & door.  Provide clear identification mark on distribution
board.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব



৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No instruction for first aid to electrical shock  Access obstructed/barred  Cable ends
not properly soldered or crimped  Connection without lug  Body & door not earthed 
No clear identification mark on distribution board  Live parts of machine or equipment
exposed

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box  Ensure well-dressed cabling with
lugs  Encase live machine and/or equipment parts

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits  Connections
without lug  Undressed messy wiring/cables  Cable ends not properly soldered or
crimped

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Provide service ducts or insulated conduits  Ensure secured connections with lug 
Replace undressed messy wiring/cables  Properly solder cable ends

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


