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মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

1st floor - Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit
was 49.06 meter, Which doesn't meet the requirement of BNBC Code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to
exceed the maximum travel distance or If the factory design to equip with an
automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and
hose system through the entire building the length of travel should not be exceed
60 meter.Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit or
implement with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and
appropriate standpipe and hose system through the entire building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ All floors - Collapsible Steel type Doors were fitted in all the exit of the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All doors on egress route - The doors in the mentioned egress route could not be open
easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All stairways within the factory building - Collapsible non fire rated doors were installed
without self closing option.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Evacuation route - Final evacuation route 2 of building was not protected from
generator room and compressor room which was located adjacent to final evacuation
route 2 without proper fire separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
adjacent to final exit route.Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers
with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
adjacent to final exit route.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Store areas at 1st floor. - Storage areas at mentioned floors did not have fire rated
walls or doors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2
hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated
barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Document Review - Relevant documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


