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কাপ পযেবেণর তথ
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করখানার েকড GZP426
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Central Columns are found highly Stressed

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Factory Engineer to review design loads and columns stresses in area identified
above. Also verify in-situ concrete strengths either by cores or existing cylinder
strength data. A Detailed Engineering Assessment of Factory to be commenced.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.৩. কযম

কযম Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Dampness on masonry wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
other sources.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting
the identified issues.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of technical documents and Vetted Floor Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Develop a full set of as-built structural & Architectural drawings showing structure
details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and
Elevation drawings as part of DEA

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving
consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Cracks in slab

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Excessive load should be removed from the ground floor roof also produce and
actively manage a loading plan for all floors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম
Section of plaster finished to the located point to be removed to investigate if
cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine
why cracks occurring; implement remedial measures if necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Spalling of concrete

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Protective water coating materials and proper water drainage system with 2%
slope should be maintained as per guideline of building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


