
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েকিজ গােমস িলিমেটড
িঠকনা , 0,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP479
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had no
dedicated fire pump or hydrant system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Diameter of
standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower
than the BNBC code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the
requirement of BNBC guideline.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Ground floor or roof - The water throw of jet was found 5m distance. Hose pipe water
pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


