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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম লুনা এ্যাপােরলস িলঃ

িঠকনা South Khilakur, National University, Gazipur,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
)

করখানার েকড GZP486
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ All floors evacuation pathways - Escape route was obstructed by (Column).

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Document review - Relevant documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Relevant
documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Periodically check fire pumps. Maintain record properly0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Document review - Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
periodically and no relevant documents found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
properly tagged.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Document review - No relevant document found during assessment day.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as
detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill
should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety
Plan & should kept record properly.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


