
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এমএনএস গােমস িং
িঠকনা , 0,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP489
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Store areas - Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2
hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated
barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Document reviews - Relevant documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - There was no
alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Relevant
documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Document reviews - Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
periodically and no relevant documents found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
properly tagged.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Document reviews - No relevant document found during the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Document reviews - Boiler operator license was not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


