
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম আিশক মসিকেট কেয়ল ফারী
িঠকনা Royes Road, Puran Bazar,( Chandpur Sadar, Chandpur, Chattogram )
করখানার েকড CCML002
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find minimum width of evacuation pathway at some
area like - passageway in the Production Shed: 0.64m.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
The factory shall maintain the minimum width of passageways, corridor 1.12 m for
industrial area (Occupancy: G1, G2) and 0.915 m for storage area, high
hazardous area (Occupancy: H1, H2, J) at the evacuation pathways as per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, temporary stored items were found in evacuation pathways.
Location : Production Shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম The factory will remove all temporary stored items from evacuation pathways &
ensure all evacuation pathways shall be free from temporary stored item.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Exit doors were not swing in the direction of travel and have sliding doors. Location:
Production Shed and Office Shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Factory shall provide exit doors with side hinged type door, which swing outward
and in the direction of travel.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, the doors in the egress route did not open easily. Doors with
locking features were found at building exits, egress routes and exit discharge.
Location: Production Shed and Office Shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress doors. All exit doors should be open-
able from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, evacuation routes were not protected from high risk uses area
(i.e. chemical stores at the Production Shed found near the evacuation route without
separation). Location: Production Shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম All high risk areas shall be fire separated by fire rated wall and door from the
evacuation routes of Production Shed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we found storage areas adjacent to productiom area without
fire separation. Location: Production Shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Storage area (Permanent / Designated) shall be fire separated from the
production area by fire rated walls and fire rated doors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Chemical store at Prodution Shed was found without fire separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম The factory shall install fire rated wall and fire rated doors at chemical stores.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assesment, we found the following information: (i) Chemical store at
Production Shed. Smoke and heat vents were not found at chemical stores.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম The factory shall install smoke & heat vent at chemical stores as per code.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Aisle marking & exit signage are not provided in all floor operational areas as well as
exit doors in the entire factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation
pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated
exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all
time, - All exit doors should be clearly marked for easy identification. - Signage
should be uniform.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Emergency lighting was not provided for all evacuation pathways. Location: Production
Shed, Office Shed, etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
The means of escape and exit access in buildings requiring more than one exit
shall be equipped with artificial lighting. The lighting facilities so installed shall
provide the required level of illumination continuously during the period when the
use of the building requires the exits to be available.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Emergency lighting as well as back-up power supply was not provided for all
evacuation pathways. Location: Production Shed, Office Shed, etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম
The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit
access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure
continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of
primary power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

No. The factory major occupancy is chemical hazardous (Occupancy: J), so automatic
fire alarm system is required, but automatic fire detectors and alarm system were not
provided in the entire factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
Prepare design drawings based on hazard criteria, building height and floor area as
per guideline and also installed fire detection and alarm system according to the
design.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Automatic detection & alarm system were not provided in the entire factory. The
factory production area hazard condition is chemical hazardous (Occupancy: J), so
automatic detection and alarm system is required.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Install an automatic fire alarm and detection systems in accordance with the code
to fulfill the requirements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The manual activation points were not installed. Location: Production Shed, Office
Shed, etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম The manual activation call point should be installed at all exit routes of the building
as per design.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The factory did not install fire alarm system. Location: Production Shed, Office Shed,
etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory as per code.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The factory did not install an automatic fire detection and alarm system. Location:
Production Shed, Office Shed, etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Factory shall check & ensure to cover all the production floors and stores by the
detection system as per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find any alarm call point, alarm and detection
system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম The factory shall perform periodic checking of alarm call point, alarm & detection
system after installation with maintaining record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Right numbers of fire extinguishers were not present in the factory during the
assessment. Total area: 400.4 square meters Total installed extinguisher: 3 Tagged
with fill date and expire date were available, but manufactures instructions, checklist,
refill data were not available in the factory during the assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম
Provide fire extinguishers that meet the requirements of the code. Ensure regular
monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-
service labels/refill data. Ensure easy accessibility to fire extinguishers at proper
height.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The spacing of fire extinguisher was not maintained properly at Production Shed: Area
- 321 square meters, No of extinguisher - 3). Also, Fire extinguishers were not found
at Office Shed and Store Shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম The factory shall install the extinguishers appropriately, and spaced as per the
manufacturer's instructions which will provide the total coverage of the factory.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire-fighting truck access roads was not wide enough (3m) and not free of obstacles.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Factory shall ensure enough width for fire-fighting truck access roads & keep free
from obstacles.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find adequate number of additional fire fighting
equipment like sand, water bucket etc at the right location.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম The factory shall ensure to provide adequate number of additional fire-fighting
equipment (Sand, water, buckets etc.) to meet the Factory Rules.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, combustible materials were found near heat/ electrical source.
Location: Production Shed,

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম The factory shall remove all the combustible materials from the heat/ electrical
source.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The factory did not install fire alarm and detection system yet.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম The factory shall provide back-up power supply for a control panel of fire alarm
and detection system after installing the system.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ During the assessment, Fire license was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম The factory shall collect valid Fire License/ permit from Fire Service.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During assesment, we found the following information from the factory: (i) Building
approval drawing was not available from the local authority. (ii) Building layout plan
was not available from DIEF.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম The factory shall prepare, update and take approval of Building drawing and layout
plan from local authority and DIFE respectively.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ During the assessment, fire lisence was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম The factory shall collect valid Fire License that covers all production units/ floors.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৮-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, factory authority did not show any document about fire drill
and maintaining records.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম

Fire drill shall be conducted as per code in all existing buildings as detailed under
the Fire Safety Plan. All employee participates the fire drill. Evacuation done by
follow evacuation plan which posted on each floor level and finally reached at
assembly point. Three team (Firefighting, Rescue and First aid team) activity
reflect on report. Factory also maintains schedule fire drill as per BNBC-Table
4.A.1, detailed reports & records should be kept properly at least 3 year.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব


