
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িফসেক েপইস এ েকিমকাল িলঃ
িঠকনা Cutgor, North potenga,( Patenga, Chattogram, Chattogram )
করখানার েকড CCHT012
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Crack in RCC Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Sections of plaster finishing in RCC Column are needed to be removed to
investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to
determine reasons for cracks.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Crack in Floor Beam

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Sections of plaster finishing in Floor Beam are needed to be removed to investigate
if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine
reasons for cracks.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Crack in Brick Wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Sections of plaster finishing in Brick Wall are needed to be removed to investigate
if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine
reasons for cracks.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Crack in RCC Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
Crack in RCC Column.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Crack in Floor Beam

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
Crack in Floor Beam.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Crack in Brick Wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
Crack in Brick Wall.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Uncontrolled Loading

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed
for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program
and ensure it is enforced.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


