
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এিজএম াইল ওয়ার িল:
িঠকনা PLOT NO # 504, VILL & POST: KABIRPUR, PS.: ASHULIA, SAVAR, DHAKA
করখানার েকড DHK081
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Panel door damaged  Door not earthed  No clear identification mark on distribution
board  MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
 Repair broken/loose MCCB/MCB box.  Provide earthing to door.  Provide clear
identification mark on distribution board.  Install MDB/SDB/SB or MCB on metal
board.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Access barred  Undressed messy wire
inside. Connection without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
 Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box  Ensure well-dressed cabling with
lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Electric cables do not pass through insulated conduits

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Provide service insulated conduits
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব


