
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ফুলচস ফাশন িনটস িলঃ
িঠকনা Plot-1175/1179, Basan Sarak, Vogra, Gazipur sdar, Gazipur
করখানার েকড GZP132
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Silica gel is in poor condition.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Maintain quality silica gel
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
presence of non-Fire-rated Door  One point frame earthing of generator instead of
two

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
 Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
Generator room  Provide over current and earth fault protection

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 No SLD/clear identification mark on distribution panel  No instruction for first aid to
electrical shock and artificial respiration

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
 Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
Substation room.  Provide clear identification mark on distribution panel and
relevant SLD

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No SLD/clear identification mark on distribution panel  No instruction for first aid to
electrical shock and artificial respiration

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম  Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to
electrical shock.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB  MDB/DB/SDB body and door
not earthed  No or empty earth bar/neutral bar  MDB does not have duplícate earth
leads

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
 Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD  Provide
earthing to body and door of MDB/DB/SDB.  Provide earth bar and neutral bar in
MDB/DB/SDB  Provide duplicate earth leads for MDB.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম  Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


