
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম লাইফাইল িনটওয়ার (া:) িল:
িঠকনা Commerce Corner Complex, 71/1, West Khapara Road, Borodeora
করখানার েকড GZP200
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Poor illumination in transformer room  Inadequate cross ventilation for the
transformer room

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Ensure illumination and cross ventilation to Transformer
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Combustible materials inside generator room  One point frame earthing of generator
instead of two

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Remove Combustible materials from generator room.  Ensure double earthing of
generator frame

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Access limited or barred to panel boards  No clear identification mark on distribution
panel

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide easy access to the substation equipments.  Provide clear identification
mark on distribution panel.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Illumination of substation is poor  No instruction for first aid to electrical shock and
artificial respiration  No cover on cable trench  Connection without lug and undress.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Ensure proper illumination to substation  Provide instructions for first aid and
artificial respiration from exposure to electrical shock.  Provide cover on the cable
trench  Ensure well-dressed cabling with lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Body & door not earthed  No clear identification mark on distribution board

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide earthing to body & door.  Provide clear identification mark on distribution
board.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

No instruction for first aid to electrical shock  Connection without lug  Combustible
materials near DB

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Ensure well-
dressed cabling with lugs  Remove Combustible materials from DB’s nearest zone

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


