
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম আরএমএম েসােয়টরস িল:
িঠকনা Nagarchar, Rajpoolbaria,
করখানার েকড DHK493
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Poor illumination in transformer room  Silica gel is in poor condition.  Horn Gap not
properly aligned or not provided  Lint/dirt in transformer room  No detector in
transformer room

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Ensure illumination in the transformer room  Maintain quality silica gel 
Maintain aligned Horn Gap  Remove lint/dirt from transformer room

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Combustible/junk materials inside generator room  One point frame earthing of
generator instead of two  No earth fault protection provided  lint/dirt in generator
room  No detector in generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Provide two-point earthing for the generator frame. Provide earth fault
protection

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Combustible/junk materials inside generator room  One point frame earthing of
generator instead of two  No earth fault protection provided  lint/dirt in generator
room  No detector in generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Remove combustible/junk materials from generator room and keep it clean.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Access to substation/ substation equipment not easy  Separating wall not extended
up to the ceiling  No SLD/clear identification mark on distribution panel  No
instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration  Non-conductive
mat not provided/ insufficient  No earthing at all required electrical points  Lint/dirt
in substation  No detector in substation

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
 Provide easy access to the substation or substation equipment  Provide clear
identification mark on distribution panel and relevant SLD  Ensure earthing for all
required electrical points

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Access to substation/ substation equipment not easy  Separating wall not extended
up to the ceiling  No SLD/clear identification mark on distribution panel  No
instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration  Non-conductive
mat not provided/ insufficient  No earthing at all required electrical points  Lint/dirt
in substation  No detector in substation

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
 Ensure illumination in the substation  Keep the substation clean  Provide
instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock.
 Provide sufficient rubber mat in front of the panel

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব



৬. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB  Access obstructed/barred 
MDB/DB/SDB body and door not earthed  No or empty earth bar/neutral bar 
MDB/DB/SDB installed at inaccessible height

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
 Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD  Provide
earthing to body and door of MDB/DB/SDB.  Provide earth bar and neutral bar in
MDB/DB/SDB  Relocate MDB/DB/SDB at accessible height

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB  Access obstructed/barred 
MDB/DB/SDB body and door not earthed  No or empty earth bar/neutral bar 
MDB/DB/SDB installed at inaccessible height

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম  Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম  Provide appropriate Lightning protection system
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা
মব


