
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম পািসিফক ফইবার কেপােরশন িলঃ
িঠকনা Plot-37 & 38, BSISC I/E, Konabari, gazipur
করখানার েকড GZP261
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory owner have been instructed to prapare & submitted a load plan of the
factory building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২৬-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Visit date: 19-08-2020 Load plan has not been found during inspection.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Column capacity

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Appropriate investigation is recommended to assess the actual reduction in column
capacity due to slenderness within six months from issue date of this report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২৯-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Visit date: 19-08-2020 They didn’t take any step about this issue.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Extention

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম No further construction is to be carried out on this building without detail
investigation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২৯-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Visit date: 19-08-2020 Not found any design to check further extention.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Loading Intensity

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Other than ground floor loading intensity should be strictly maintained as 40 psf
(2. 0 kN/m2).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২৯-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Visit date: 19-08-2020 Overloading has not been observed on the floor. Most of
the floors found almost empty.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Distress

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
The owner/users of the building should be vigilant about development of any
distress, particularly, in primary structural elements such as columns, beams and
slabs. If cracks appear, propagate and/or widen, detail assessment and adoption
of the remedial measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২৯-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Visit date: 19-08-2020 Cracks have been observed on the wall.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Unapproved loading

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Currently, the building has an extra space on 3rdfloor roof for which no approval is
available.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ২৯-০৭-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Visit date: 19-08-2020 Non engineering shed have been observed on the roof top.


