
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম রপা এ্যাপােরলস িলঃ
িঠকনা 380/1-3, Tv Avenue, East Rampura
করখানার েকড DHK500
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

· The generator room smaller than the required size · The generator room is not
properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated
Door · No detector in generator room · No firefighting equipment is present in the
generator room · Combustible materials inside generator room · No cover on the cable
trench

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম · Remove Combustible materials from generator room. · Provide cover on the cable
trench

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

· No earth bar/neutral bar · No instruction for first aid to electrical shock · Access
obstructed/barred · Body & door not earthed · No clear identification mark on
distribution board · MDB/SDB installed on the wooden board with non-standard
enclosing door. · Combustible materials near DB · MCCB installed without enclosure

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
· Provide earthing to body & door. · Provide earth bar/neutral bar · Provide clear
identification mark on distribution board. · Install MDB/SDB/SB or MCB on metal
board. · Enclose installed MCCB

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

· No earth bar/neutral bar · No instruction for first aid to electrical shock · Access
obstructed/barred · Body & door not earthed · No clear identification mark on
distribution board · MDB/SDB installed on the wooden board with non-standard
enclosing door. · Combustible materials near DB · MCCB installed without enclosure

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
· Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock · Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box · Remove combustible materials
from DB’s nearest zone.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ · Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম · Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


