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কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ্ইমেপিরয়াল ডইং এ েহিসয়ারী িমলস িল:
িঠকনা Hariharpara, Fathullah, Narayanganj
করখানার েকড NRY110
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The actual layout of the factory building is differs with the drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Detail Engineering Assessment (DEA) is required to be commenced and
completed with in six months.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 09-08-2020 No take any action yet now. 16-11-2020 The factory have no
docmuemt papers about their factory during inspection.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ As build design drawing

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the
different structural elements of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 09-08-2020 No take any action yet now. 16-11-2020 The factory does not
summit As build design drawing at DIFE office.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Floor load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three
weeks for approval.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৭-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 09-08-2020 No floor load plan found during inspection. 16-11-2020 The
factory have no floor load plan during inspection.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Cracks in primary structural elements

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
The owner or user of the building should be vigiland about development of any
distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks
appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial
measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 09-08-2020 Found cracks primary structure element during inspection. 16-
11-2020 During inspection we found many cracks in structural elements like
column, beam and partition walls which is hazardus.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Horizontal and vertical extension

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 09-08-2020 Found Horizontal and vertical extensionduring inspection. 16-11-
2020 During inspection we found horizontal and vertical extension but they does
not take any actions.


