
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িসলভর কোিজট েটটইল িমলস িলঃ
িঠকনা Taltoli, Monipur, Mirzapur, Gazipur
করখানার েকড GZP315
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Visible burn marks

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken and they have completed this issue.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 13-04-2021 (CVV-1): Visible burn marks were not observed.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Visible burn marks

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken and they have completed this issue.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 13-04-2021 (CVV-1): Visible burn marks were not observed.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Provide appropriate lightning protection system.  Take necessary measures for
identifiable Earthing pits

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken and work is on going.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 13-04-2021 (CVV-1): Lightning protection system was available

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম  Provide appropriate lightning protection system.  Take necessary measures for
identifiable Earthing pits

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Action has been taken and work is on going.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 13-04-2021 (CVV-1): Lightning protection system was available


